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LS-SVM牵引变压器绝缘故障诊断模型介绍(pdf 6页)内容简介


LS-SVM牵引变压器绝缘故障诊断模型介绍内容提要：
牵引变压器作为牵引供电系统的核心设备．其可靠性决定着整个牵引供电系统的安全运行。牵引
变压器由于牵引负荷不同于普通电力变压器．有着下列特征：负载幅值变化大、平均负荷率低、负载周
期变化频繁、随机性强、非线性等特点[¨。变压器油中溶解气体分析(DGA)作为一种常见的变压器故障
诊断方法．其特点是能发现通过电器试验不易发现的潜伏性故障．进行早期和实时的诊断非常有效。目
前．利用DGA方法来诊断变压器故障的方法较多．最基本的是IEC三比值法．但是大量的统计资料表
明．三比值法对充油变压器导电回路和磁回路的铁心多点接地等过热故障的论断准确度不高．因此．
英国中央电力局提出了应用溶解气体体积分数的4组比值来构成l组代码以确定故障的性质．即罗杰
斯(Rogers)比值法[2-4]。
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